
+30.64 +30.58

+28.80

+35.50

Brosse

motorisée

Fosse à

flottants

Raccord Perrot

DN100

PVC (GC)

LSLL

M

WSH

D06.01

Décanteur
secondaireFosse à boues

Lit bactérien

M

    

WSH

D05.10

+ 36.00

+ 37.00

+ 38.00

+ 39.00

+ 34.00

+ 35.00

+ 32.00

+ 33.00

+ 31.00

+ 36.00

+ 37.00

+ 38.00

+ 39.00

+ 34.00

+ 35.00

+ 32.00

+ 33.00

+ 31.00

+ 30.00

+36.58

+41.15

+40.73

+35.00

+36.03

+35.50

+35.60

+35.38

+35.33

+37.70

+37.49

+37.41

+ 36.00

+ 37.00

+ 38.00

+ 39.00

+ 34.00

+ 35.00

+ 32.00

+ 33.00

+ 31.00

+ 30.00

+ 29.00

+ 28.00

+ 27.00

+35.60

+35.57

Pont racleur à entrainement central

M

WSH

D06.01

YSH

XSH

ZSH

+36.05

+36.25

+36.28

+35.96

 (Radier amont chenal)

+34.50

6m³

Rejet dans le

ruisseau

de Nethen

+33.0

Niv etage +32.50

CV d'alimentation

du lit bactérien

Trop plein vers rejet

-

FIT

+36.60

Reseau eau

contaminée

-

+35.81+35.81

Venturi de rejet

BIO

CV de recyclage

+32.87

+35.39

NPHE +34.50

+33.10

FIT

+34.65

+ 40.00

+ 41.00

+ 42.00

Relevage

Dégrillage fin

6mm

Grille manuelle

By-pass

20 mm

Ø400 - PEHD

Réseau eau 

contaminée

-

Max. Ø200 PVC

Collecteur 

du Nethen

-

Ø400 - Fonte

Chambre

03RV00010

Existante à équiper

FITFITFIT

drainage et trop-plein 

stockage boues

-

Chambre de

tranquilisation

Chenaux de

dessablage

50m³/h / chenal

ZS

By-pass

général

-

Jaugeur

Sutro

Jaugeur

Sutro

Trop-plein vers amont

débitmètre de sortie

-

+ 36.00

+ 37.00

+ 38.00

+ 39.00

+ 34.00

+ 35.00

+ 32.00

+ 33.00

+ 31.00

+ 30.00

+ 29.00

+ 28.00

+ 27.00

+38.45

+37.92

+38.03

+37.40

+37.30

+37.30

+36.93

+36.90

+36.84

+36.60

+37.06

+37.09
+37.06

+36.90

+36.85

+ 37.00

+ 38.00

+37.40

+37.41

+37.53

+37.59

+37.75

+37.87

+37.87
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- 24/05/2019 EGI BJA CGA Création du plan

0 1 2

543
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IND. DATE DESSIN RESP. VERIF. MODIFICATIONS

FORMAT ECHELLE DOSSIER PLAN N° INDICE

Auteur due Projet

Bureau d'étude Greisch

Pouvoir adjudicateur

Intercommunale du Brabant Wallon

Service Assainissemement et Investissements

Maître de l'Ouvrage

Société Publique de Gestion de l'Eau

SOCIÉTÉ MOMENTANÉE

CMI BALTEAU - WANTY

Rue de la légende, 63 - B-4141 SPRIMONT

Tél. : +32 4 253 22 24 - Fax : +32 4 252 31 15

Web : www.cmigroupe.com

COMMUNE DE GREZ-DOICEAU

STATION D'EPURATION DE NETHEN

( 2000 E.H.)

SCHEMA D'ECOULEMENT

DES EAUX JUSQU'A LEURS REJETS

E00284

03 C

A1

-

A 28/06/2019 VME BJA CGA Plan bon pour soumission

B 23/10/2020 FST BJA CGA Bon pour soumission procédure négociée

C 14/07/2021 EGI BJA CGA Plan pour permis unique
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